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Misién: “Administrar el bien ptiblico de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el
crecimiento integral y desarrollo sestenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadania”. CA'AD,

ORDENANZA N° 045/2024
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
PREVENCION CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES
CORRESPONDIENTES AL EJIDO MUNICIPAL DE ITAUGUA.

VISTO:

El Exp N° 081/2024 del Concejal Abg. Angel David Marquez Ortiz, donde presenta
“Proyecto de Ordenanza de Proteccién contra Incendios”.

CONSIDERANDO:

El Dictamen N° 120/2024 de la Comisién de Legislacién, Dictamen N° 096/2024 de la
Comisién de Infraestructura Publica y Servicios, Planificacion, Urbanismo y Ordenamiento
Territorial, Dictamen N2 002/2024 de la Comisiéon de Salud, Higiene, Salubridad y
Ambiente, en el cual aconsejan aprobar el proyecto presentado, conforme al Dictamen N®
084/2024 de la Asesoria Juridica de la Junta Municipal, de fecha 29 de junio del 2024, la
Junta Municipal de la Ciudad de Itaugud, reunida en concejo por unanimidad de sus
miembros presentes.

ORDENA:
TITULO I - PROPOSITO

Articulo 1° La presente Ordenanza tiene como propésito fundamental, establecer normas
que regulen las condiciones minimas de seguridad y prevencion contra incendios en las
edificaciones correspondientes al ejido Municipal de Itaugua.

’

TITULO 1l - OBJETIVOS

Articulo 2° Al establecer estas normas, la Municipalidad pretende asegurar:

2.1. La integridad fisica de las personas mientras dure su permanencia en los edificios,
teatros, cines, shopping, otros; y los de concurrencia de personas.

2.2. La evacuacién rapida y segura de todos los ocupantes del edificio en casos de incendios
u otras causas.

2.3. La preservacion de la propiedad particular contra dafios ocasionados por incendios.—--

2.3. Dotar de los elementos de seguridad para la vida humana.

TITULO III - ALCANCES

Articulo 3° La presente Ordenanza, de conformidad al articulo 235 de la Ley 3966/10,
regula los requisitos exigidos en las edificaciones y establece Normas Generales y
Particulares sobre Prevencién y Proteccién contra Incendios que deben ser observadas en
los tipos de edificaciones citados a continuacion:

3.1. Edificios con mas de tres pisos sobre el nivel de calle, entiéndase; planta baja, primero y
segundo piso, construidos.

3.2. B¢ fretas con mas de 900 rn2 de area total construida.
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identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos”.
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3.4. Cualquier edificacién destinada al ejercicio de aquellas actividades que por naturaleza
de fabricacién, transformacién, almacenamiento o expedicion, o por utilizar productos que,
independientemente o por la mezcla entre ellos, sean capaces de originar explosion,
combustion, sean generadores de llamas, emanen humos o gases peligrosos, radiaciones o
cualquier efecto nocivo a los ocupantes, al edificio o al medio ambiente.

Articulo 4° A los efectos del cumplimiento de esta Ordenanza, en toda nueva construccion,
ampliacién, reforma o habilitacién de edificaciones comprendidas en el articulo primero, la
Intendencia Municipal exigird en los planos de prevencién de incendios, la observancia de

los sistemas de prevencién, deteccidn, extincién, salidas y otros que contemplen esta
Ordenanza.

Articulo 5° La habilitacién de las edificaciones comprendidas en el articulo primero, no
podra autorizarse sin verificacién previa a través de un informe de inspeccién otorgada por
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 12° Compaiiia de la ciudad de Itaugua,
que en la ejecucién de la obra, incluyendo las instalaciones y sistemas contra incendios, que
se efecttien de acuerdo a los planos aprobados en los que se deben observar las medidas de
prevencion y seguridad establecidas en esta Ordenanza.

Articulo 6° Las edificaciones que a la fecha de la promulgacién de esta Ordenanza ya
hubiesen sido habilitadas o estén funcionando, deberan adecuar sus estructuras e
instalaciones y contra incendios de acuerdo a la presente Ordenanza, conforme a los planos
actualizados y verificados por la Direccién pertinente en los siguientes plazos:

a) Aquellos edificios que requieran extintores portatiles, sistemas de sefializacién,
iluminacién y alarmas de emergencias, en el término de 30 dias.

b) Aquellos edificios que requieran sistemas hidraulicos; BIE; BIS, en el término de 90
dias.

c) Sistemas de salidas de emergencias 45 dias

d) Aquellos edificios que requieran sistemas de deteccién y/o supresion automatica, en
el término de 180 dias.

e) Aquellos edificios que requieran modificaciones estructurales y de instalaciones en
el término de un afio.

Articulo 7° Anualmente, las edificaciones comprendidas en el articulo tercero, asi como los
negocios, comercios, industrias, oficinas de atencién al publico en general, garajes,
depdsitos y locales que involucren la permanencia y movimiento de las personas y locales
de reuniones publicas, seran objetos de inspeccién, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Paraguay 12° Compaiifa de la Ciudad de Itaugud; a efectos de verificar si las
condiciones de seguridad permanecen iguales que cuando fueron habilitadas. Si tales
condiciones han variado, deberdn ser reacondicionadas conforme a los requisitos de esta
Ordenanza en el plazo establecido por la Municipalidad, sin perjuicio de las sanciones que
sean tomadas conforme a la Ley, por incumplimiento de las Normas Municipales.-------------

TITULO IV - DEFINICIONES

Visién: “Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad prdspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones,
identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos”.
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8.2. Aprobado: aceptado por la Municipalidad de Itaugua.

8.3. Barrera de incendios: membrana vertical u horizontal continua, construida con
materiales de nivel aprobado de resistencia al fuego con el objeto de limitar la
propagacion de incendios y restringir el movimiento de humo.

8.4. Barrera de humos: Membrana vertical u horizontal continua, construida con el
objeto de restringir el movimiento de humo. Puede o no tener resistencia al fuego.

8.5. Brigada de Incendios: grupo de personas entrenadas en el control de un
incendio realizando el combate a incendios, los primeros auxilios y la evacuacién de
edificios.

8.6. Combustible: sustancia capaz de mantener la combustién.

8.7. Combustién: Proceso quimico de oxidacién suficientemente rapida para
producir calor y llamas.

8.8. Compartimentacién: Divisién de espacios en compartimientos estancos para
limitar la propagacion de incendios y el movimiento de humos.

8.9. Damper: dispositivo de cierre de ductos.

8.10. Debe: indica obligacién de cumplimiento.

8.11. Detector: Dispositivo automatico capaz de detectar el incendio en su fase
inicial.

8.12. Explosivos: combustibles o productos quimicos capaces de producir una

violenta onda expansiva debida a una oxidacién extra rdpida o a una detonacién.

8.13. Extintores o Extinguidores: Dispositivos portatiles de uso manual para
combate a principios de incendios. Pueden ser en base a agua, espumas, polvos, gases
o liquidos extintores.

8.14. Gases: Productos quimicos resultantes de la combustion de combustibles o
productos empleados en procesos productivos. Normalmente contenidos en envases
especiales de alta presion.

8.15. B.LE.: (Boca de Incendio Equipada), dispositivos fijos de uso manual para el
combate intensivo a incendios. Le componen el reservorio, la canalizacién de agua, las
vdlvulas, mangueras de incendios y picos.

8.16. B.LS: (Boca de Incendio Siamesa), dispositivo fijo de canalizacién hidraulica
conectada a la red interna del sistema preventivo para el abastecimiento de la red
interna por Bomberos.

8.17. Humos: subproducto de la combustién incompleta de materiales.

8.18. Incendio: fuego incontrolado de elevado poder destructivo y con gran
produccién de calor, humos y gases toxicos.

Visién: “Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad préspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones,
identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos”.





















































































































